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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

I Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 05.02.2024 1.

il Prébka pobrana przez: p. A. Zakonek PSSE Zwoleft

il Prébka pebrana zgodnie z: PN-EN SO 18458:2007; PN-EN SO 5667-3:2018-08; PN -IS0O 5667-5:2017-10
IV Rodzaj urzadzenia wodnsego: wodociag publiczny Zatazy
¥ Cel badania probki: celem przediozenia wynikéw jednostce kontrolujgeej (obszar regulowany prawnig)
Zatazy gm. Przylgk

Vi Punkt pobrania prébki: Stacja Uzdatniania Wody, kran

Vil Zleceniodawca / adresat: PSSE Zwolen
26-70C Zwolen ul. Bogusza 37

Wyniki badan fizyko-chemicznych
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Wyniki badan mikrobiologicznych
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5 [ Wynik
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! | jitk. Warto§é Stwierdzenie
. : Faramatr i Norma / metoda [Niepewnosé]? ’parametryuna* zgodnosci®
, |
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* _ Wymaganie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

# - Stwierdzenie zgodnosci wyniku 2 wymaganiaml.

A — badanie akredytowane
N — badanie nieakredytowane speiniajgce wymagania normy PN-EN ISONEC 17025:2018-02
jtk— jednostki tworzace kolonie

1) - nispewno$é rozszerzona (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania

probek.
2) - korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury

3) — zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe), 200 jtk / 1mi

w kranle konsumenta
4) - doina granica zakrasu pomiarowego metody

Termin wykonania badari: 05.02.2024r. — 08.02.2024r

Dostarczona prébka nle budzi zastrzezen.
Wyniki badania | zwiazana z niml niepawnosé odnosza sig wylgcznie do otrzymanej | badane] probid.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie mo2e by¢ kopiowane Inaczej jak tylko w catodel.

Klient ma prawo do zghoszenia skargi.

Za;wierdzil:

4

Laboratorium ponosi odpowiedzialnesé za wezystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badari z wylgczeniem informadji dostarczonych

przez Klienta w punktach od | do Vii . Informacje te moga wplywaé na waznosé uzyskanych wynikéw.

Zleceniobiorca zapewnia bezstonno$é | poufnio$é zgodnie z obowigzujgcy polityka bezstronnodci i poufnoci Powiatowe] Stacji

Sanitamo - Epidemiclogiczne] w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji ziecenia sq traktowane jako informacje poufne.
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